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REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES ILUMINACION:

—=—=— LUMINARIA LED DE APLICAR 14 W, LUZ DIA, MODELO STICK 14/840 — 1100 Im,
MARCA LUMENAC, PHILIPS O CALIDAD EQUIVALENTE.-

LUMINARIA LED CIRCULAR PARA EMBUTIR LED 18 W ( d:225 mm.), LUZ DIA 5000° K,
MARCA LUMENAC, PHILIPS O CALIDAD EQUIVALENTE.—

LUMINARIA LED PANEL CUADRADO 45 W, PARA CIELORRASO DESMONTABLE 600 x 600 mm.,
LUZ DIA 5000" K, MARCA LUMENAC ( 45/840 — 3700 Im), PHILIPS O CALIDAD EQUIVALENTE.—

ARTEFACTO AUTONOMO LUCES EMERGENCIA EN CIELORRASO, MARCA GAMA SONIC, ATOMLUX O SIMILAR.—

TSA ™= TABLERO SECCIONAL AULAS.-
TSA1 = TABLERO SECCIONAL AULA 1.-
TSA2 = TABLERO SECCIONAL AULA 2.-

@ INDICA N* DE CIRCUITO .—

- Sobre bandeja portacables cable tipo " SINTENAX", segin Norma IRAM 2178.—
- Bandeja portacables de chapa perforada con troquel de 3/4".—

- Bajo cafio cable antillama segln Norma IRAM 2183.-

- Caflos MOP Esmeralda etiqueta roja didmetro minimo 3/4"-

- Llaves de 1 punto y tomacorrientes con 3 espigas planas linea " Siglo XX ".—
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